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ステップ可変 

連続可変 電池確認 
高圧出力切換 

F1（0.5A） F2（5A） 電流測定 
記録計用出力 

高圧出力 

接地端子へ 

出力ケーブル 

絶縁物 

内部導体 
（心線） 

外　被 

外部導体 
（シールド線） 

●ケーブルの絶縁耐力試験接続方法

●ケーブルの絶縁診断の接続方法（三相一括の場合）

●直流耐圧試験電圧
公称電圧
〔kV〕

試験電圧〔kV〕
最大使用電圧 倍数 交流試験電圧 直流試験電圧

77 80.5 1.1 88.55 177.1
66 69 1.1 75.9 151.8
33 34.5 1.25 43.125 86.25
22 23 1.25 28.75 57.5
11 11.5 1.25 14.375 28.75
6.6 6.9 1.5 10.35 20.7
3.3 3.45 1.5 5.175 10.35


